
Для специалистов 

Руководство по м о н т а ж у 

eloBLOCK 

Настенный электрический котел 

M E 9 5 

RU 



О г л а в л е н и е 

О г л а в л е н и е 6 
6.1 

1 У к а з а н и я п о д о к у м е н т а ц и и 3 6.1.1 
1.1 Учет совместно действующей документации 3 6.1.2 
1.2 Х р а н е н и е документации 3 
1.3 И с п о л ь з у е м ы е символы 3 6.2 
1.4 Действительность руководства 3 6.3 
1.5 М а р к и р о в к а С Е 4 
1.6 Заводская т а б л и ч к а и обозначение типа 4 7 
1.7 П р а в и л а х р а н е н и я и т р а н с п о р т и р о в к и 4 

7.1 
2 У к а з а н и я п о т е х н и к е б е з о п а с н о с т и и 7.2 

п р е д п и с а н и я 5 7.2.1 
2.1 Указания по безопасности и п р е д у п р е ж д а ю щ и е 7.2.2 

указания 5 
2.1.1 Классификация п р е д у п р е ж д а ю щ и х указаний 5 7.2.3 
2.1.2 С т р у к т у р а п р е д у п р е ж д а ю щ и х указаний 5 
2.2 Использование по назначению 5 7.2.4 
2.3 О б щ и е указания по безопасности 5 
2.4 Н о р м ы и п р а в и л а 6 7.2.5 

7.2.6 
3 О п и с а н и е п р и б о р а 6 
3.1 И з у ч е н и е конструкции настенного электрического 7.2.7 

котла 6 
3.2 М о д е л ь н ы й ряд п р и б о р о в 7 7.2.8 
3.3 Функциональные элементы 8 7.2.9 
3.4 О б щ е е о п и с а н и е функционирования 9 
3.5 О п ц и о н а л ь н ы е принадлежности 9 

8 
4 М о н т а ж и у с т а н о в к а 9 8.1 
4.1 О б ъ е м поставки 9 8.2 
4.2 М е с т о установки 10 
4.3 Н е о б х о д и м ы е минимальные расстояния/свободное 8.3 

пространство для м о н т а ж а 11 
4.4 Габаритные и монтажные размеры 11 9 
4.5 Навешивание п р и б о р а 12 9.1 
4.6 Снятие облицовки п р и б о р а 12 9.2 
4.7 П о д к л ю ч е н и е гидравлического контура настенного 9.3 

электрического котла 13 9.4 
4.7.1 П о д к л ю ч е н и е настенного электрического котла к 

отопительному контуру 13 10 
4.7.2 П о д к л ю ч е н и е предохранительного клапана 14 10.1 

10.2 
5 Э л е к т р о п о д к л ю ч е н и е 14 10.3 
5.1 С о б л ю д е н и е указаний по безопасности и установке.14 10.4 
5.2 П о д к л ю ч е н и е к электросети 15 10.5 
5.3 Э к с п л у а т а ц и я с двухтарифным счетчиком 10.6 

электроэнергии 15 10.7 
5.4 Заземление 15 
5.5 П о д к л ю ч е н и е р е г у л и р у ю щ и х приборов, 10.8 

принадлежностей и внешних компонентов установки..15 
5.6 С х е м ы электропроводки 16 11 
5.7 П о д к л ю ч е н и е разгрузочного реле 19 11.1 
5.8 Каскадное включение 11.2 

(только для eloBLOCK VE 24, VE 28) 20 
5.9 П о д к л ю ч е н и е к однофазной э / с е т и 21 12 

13 

Ввод в э к с п л у а т а ц и ю 21 
Заполнение п р и б о р а и системы отопления 21 
Подготовка греющей воды 21 
Заполнение п р и б о р а и системы отопления и 
у д а л е н и е воздуха из них 22 
П р о в е р к а функционирования п р и б о р а 23 
О б у ч е н и е пользователя 23 

А д а п т и р о в а н и е о т о п и т е л ь н о г о а п п а р а т а к 
с и с т е м е о т о п л е н и я 2 4 
Н а с т р о й к а и установка параметров 24 
О б з о р настраиваемых параметров установки 25 
Н а с т р о й к а частичной нагрузки отопления 26 
Н а с т р о й к а времени выбега и р е ж и м а работы 
н а с о с а 26 
Н а с т р о й к а максимальной температуры п о д а ю щ е й 
линии отопления 26 
Н а с т р о й к а максимальной температуры заполнения 
внешнего водонагревателя 26 
Н а с т р о й к а температуры п о д а ю щ е й л и н и и 26 
Н а с т р о й к а температуры п о д а ю щ е й линии, 
отличающейся от кривой отопления 26 
Н а с т р о й к а предела отключения н а р у ж н о й 
температуры 27 
Возврат заводских настроек 27 
Н а с т р о й к а мощности нагрева и разгрузочного 
реле 27 

О с м о т р и т е х н и ч е с к о е о б с л у ж и в а н и е 2 8 
Периодичность осмотров и т е х о б с л у ж и в а н и я 28 
О б щ и е указания по о с м о т р у и т е х н и ч е с к о м у 
о б с л у ж и в а н и ю 28 
О б з о р р а б о т по т е х н и ч е с к о м у о б с л у ж и в а н и ю 29 

У с т р а н е н и е н е и с п р а в н о с т е й 2 9 
Н е и с п р а в н о с т и 29 
Коды о ш и б о к 30 
П о и с к о ш и б о к 31 
Вызов и изменение кодов о ш и б о к 32 

З а м е н а к о н с т р у к т и в н ы х у з л о в 3 4 
Указания по технике безопасности 34 
Замена н а с о с а 34 
Замена т е п л о о б м е н н и к а 35 
З а м е н а Т Э Н а 35 
Замена предохранительного клапана 36 
Замена датчика давления воды 36 
Замена датчика температуры NTC и теплового 
предохранителя 37 
Замена расширительного б а к а 37 

С е р в и с н а я с л у ж б а и г а р а н т и я 3 8 
Гарантия завода-изготовителя. Россия 38 
Г а р а н т и й н о е и сервисное о б с л у ж и в а н и е 38 

В т о р и ч н о е и с п о л ь з о в а н и е и у т и л и з а ц и я 3 9 

Т е х н и ч е с к и е х а р а к т е р и с т и к и 4 0 

2 Руководство по монтажу eloBLOCK 0020094388JX) 



Указания по документации 1 

1 У к а з а н и я по д о к у м е н т а ц и и 1.3 И с п о л ь з у е м ы е с и м в о л ы 

С л е д у ю щ и е указания представляют с о б о й „путеводитель" по 
всей документации. 
В сочетании с данным руководством по м о н т а ж у и т е х н и ч е с к о м у 
о б с л у ж и в а н и ю действительна и другая документация. 
За у щ е р б , в о з н и к ш и й в р е з у л ь т а т е н е с о б л ю д е н и я д а н н о г о 
р у к о в о д с т в а , м ы н е н е с е м н и к а к о й о т в е т с т в е н н о с т и . 

1.1 У ч е т с о в м е с т н о д е й с т в у ю щ е й д о к у м е н т а ц и и 

Во время м о н т а ж а п р и б о р а eloBLOCK обязательно с о б л ю д а й т е 
все руководства по э к с п л у а т а ц и и д е т а л е й и компонентов уста¬
новки. Э т и руководства прилагаются к соответствующим узлам 
установки, а также дополнительным компонентам. 
Т а к ж е учитывайте все руководства по э к с п л у а т а ц и и , относящиеся 
к другим компонентам Вашей нагревательной системы. 

1.2 Х р а н е н и е д о к у м е н т а ц и и 

П е р е д а й т е данное руководство по монтажу, а также всю осталь¬
ную д е й с т в у ю щ у ю д о к у м е н т а ц и ю стороне, э к с п л у а т и р у ю щ е й 
установку. Э т а с т о р о н а б е р е т на себя обязательство по хране¬
нию руководств, чтобы при н е о б х о д и м о с т и предоставить их в 
Ваше распоряжение. 

П р и установке п р и б о р а eloBLOCK с о б л ю д а й т е указания по тех¬
нике безопасности и предписания, приведенные в настоящем 
руководстве. 
Н и ж е разъяснены используемые в тексте символы. 

a 

ш 

С и м в о л опасности: 
- непосредственная опасность для жизни 
- опасность тяжелого травмирования л ю д е й 
- опасность легкого травмирования л ю д е й 

С и м в о л опасности: 
- О п а с н о с т ь для жизни из-за у д а р а током 

С и м в о л опасности: 
- риск материального у щ е р б а 
- риск у щ е р б а для о к р у ж а ю щ е й среды 

С и м в о л полезного указания и и н ф о р м а ц и и 

С и м в о л н е о б х о д и м о с т и выполнения какого-либо 
действия 

1.4 Д е й с т в и т е л ь н о с т ь р у к о в о д с т в а 

Н а с т о я щ е е руководство действительно только для п р и б о р о в со 
с л е д у ю щ и м и артикульными н о м е р а м и : 

Т и п п р и б о р а А р т и к у л ь н ы й н о м е р 

VE 6 0010008967 

VE 9 0010008968 

VE 12 0010008969 

VE 14 0010008970 

VE 18 0010008971 

VE 21 0010008972 

VE 24 0010008973 

VE 28 0010008974 

Т а б л . 1.1 Т и п ы п р и б о р о в и а р т и к у л ь н ы е н о м е р а 

Артикульный номер п р и б о р а см. на заводской табличке. 
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1 Указания по документации 

1.5 М а р к и р о в к а С Е 

М а р к и р о в к а С Е свидетельствует о том, что приборы, соответс¬
твенно с о б з о р о м типов, отвечают основным требованиям 
с л е д у ю щ и х директив: 
- Д и р е к т и в а по электромагнитной совместимости (директива 

2004/108/EG) 
- Д и р е к т и в а по низкому напряжению (директива 

2006/95/EG) 

Все электрические п р и б о р ы фирмы Vaillant соответствуют требо¬
ваниям национальных предписаний и стандартов. П р и б о р ы про¬
изводятся в соответствии с м е ж д у н а р о д н о й с и с т е м о й качества 
ISO 9001 и соответственно сертифицированы. 

1.6 З а в о д с к а я т а б л и ч к а и о б о з н а ч е н и е т и п а 

О б о з н а ч е н и е типа п р и б о р а eloBLOCK Вы найдете на заводской 
табличке, размещенной на заводе на днище облицовки 
п р и б о р а . 

Перед началом монтажа необходимо внимательно изучить 
Инструкцию по монтажу и обслуживанию. 
Перед первым пуском котла необходимо внимательно изучить 
Инструкцию по монтажу и обслуживанию. 

Рис. 1.1 Заводская т а б л и ч к а 

П о я с н е н и я к р и с у н к у 
1 Серийный номер 
2 Обозначение типа прибора 
3 Технические характеристики прибора 
4 Маркировка СЕ 

Артикульный номер Вашего настенного газового отопительного 
а п п а р а т а смотрите 
в с е р и й н о м номере. Артикульный номер - это цифры с седьмой 
до шестнадцатой. 
О б о з н а ч е н и е типа п р и б о р а составляется с л е д у ю щ и м о б р а з о м 
(в данном случае: VE 6): 

VE Э л е к т р и ч е с к и й отопительный аппарат Vaillant 
6 П о т р е б л я е м а я мощность п р и б о р а в кВт 

1.7 П р а в и л а х р а н е н и я и т р а н с п о р т и р о в к и 

Аппараты Vaillant должны транспортироваться и храниться в 
оригинальной упаковке в соответствии с правилами, 
нанесёнными на упаковку с помощью международных 
стандартизованных пиктограмм. 
Т е м п е р а т у р а о к р у ж а ю щ е г о воздуха при транспортировке и 
х р а н е н и и д о л ж н а составлять от 4 0 до +40 ° С . 
Т а к как все аппараты проходят 100-процентный контроль 
функционирования, нормальным явлением считается небольшое 
количество воды в аппарате, которое, при с о б л ю д е н и и правил 
транспортировки и хранения, не приведёт к повреждениям узлов 
а п п а р а т а . 

Д а н н ы й знак свидетельствует о соответствии аппа¬
рата требованиям Г О С Т и наличии сертификата 
соответствия, действующего на т е р р и т о р и и России. 
Д л я данного а п п а р а т а имеется санитарно-эпидемио-

M E 9 5 логическое заключение. 
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